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A continuación, se muestran algunos ejemplos de los esquemas de comunicación asociados a 

los esquemas eléctricos más representativos para las instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico. 
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Para realizar la configuración y puesta en marcha de los inversores consultar 

 

http://www.ingeteam.com/
http://www.ingeteam.com/
https://apps.apple.com/br/app/ingecon-sun-monitor/id1434881715
https://apps.apple.com/br/app/ingecon-sun-monitor/id1434881715
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingeteam.ingecon.sunmonitor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingeteam.ingecon.sunmonitor
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Para realizar la configuración y puesta en marcha del vatímetro (o vatímetros) consulte el 
manual del fabricante del mismo.

 

 Para los vatímetros por RS485 la configuración serie es 9600 baudios, con 8 bits de 

datos, sin paridad y con 1 bit de stop. 

 

 Para los vatímetros por Ethernet, configurar su dirección IP y el puerto debe ser 502, el 

estándar para Modbus TCP. 
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